一、项目服务要求：
  为确保医院业务工作正常开展和医疗安全，遂宁市中医院拟对医院手术室、眼科手术室、制剂室、供应室净化系统进行维护保养，相应的层流过滤器滤网及其他配件更换频次依据洁净手术室国家标准及实际使用情况，维保方提出意见，由使用方核查监督，按相关行业标准要求执行。满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333－2013,《医疗机构制剂配制质量管理规范》，GMP《药品生产质量管理规范》等相关技术要求，保证医院日常细菌检测和疾控中心年度检测验收合格，保证温度、湿度、压差等各项指标符合要求，确保净化设备设施正常工作运转。
二、手术室净化系统维保服务范围及技术要求：
服务区域及主要维保内容：
1）维保区域：
1.1手术部及相关辅助用房净化系统区域；
1.2眼科手术室及相关辅助用房净化系统区域；
  1.3制剂室净化系统区域；、
  1.4供应室净化系统区域；
2）维保主要内容：
	序号
	维护保养项目
	维护保养内容
	维护频率
	备注

	1
	模块机组（冷热源机组）
	检查维护保养
	每月
	

	2
	净化型新风机组
	检查维护保养
	每月
	

	3
	净化型循环机组
	检查维护保养
	每月
	

	4
	控制系统
	检查维护保养
	每月
	

	5
	送风管路系统
	检查维护保养
	每月
	

	6
	控制面板、中央控制器、电动感应门、洗手池、墙面、
	检查维修
	每月
	

	7
	洁净区域的温湿度、等级压差、送回风口风速、尘埃粒子数、房间照度、室内噪声
	检测、出报告(公司自检）
	每季
	每次检测需通知相关科室，且每次检测报告需交医院备案

	8
	更换配件
	500元以内配件
	自然坏掉时（使用寿命达到）
	维保单位购置

	
	
	500元以上配件
	自然坏掉时（使用寿命达到）
	院方购置

	9
	净化型新风机组、净化型循环机组风柜中初效过滤器
	清洁
	每月
	维护公司清洁

	
	
	更换（维护公司购买）
	每三个月
	发生污染和堵塞及时更换

	10
	净化型新风机组、净化型循环机组风柜中中效过滤器
	检查
	每月
	

	
	
	更换（维护公司购买）
	每六个月
	发生污染和堵塞及时更换

	11
	亚高效过滤器
	更换（维护公司购买）
	每年
	发生污染和堵塞及时更换

	12
	末端高效过滤器
	检查
	每三个月
	

	
	
	更换（维护公司购买）
	二年
	阻力超过设计初阻力160Pa或使用二年以上时更换

	13
	排风机中的过滤器
	更换（维护公司购买）
	每六个月
	发生污染和堵塞及时更换

	14
	回风口过滤器
	清洁
	每月
	

	
	
	更换（维护公司购买）
	每三个月
	发生污染和堵塞及时更换

	15
	加湿系统
	检查
	每月
	

	16
	风机盘管系统（如有）
	检查电磁阀
	每月
	

	
	
	检查风机盘管和积水盘
	每月
	

	
	
	检查新风量
	每三月
	

	17
	智能化控制系统
	检查、保养
	每月
	出现问题及时解决

	18
	回风口吸尘
	检查
	每三月
	

	19
	PVC地面
	检查、维修
	每月
	如有开裂、脱胶及时弥补

	20
	管道保温材料
	检查、维修
	每三个月
	弥补脱胶、破损

	21
	强弱电系统（如监控系统、门禁系统、音乐）
	例检
	每月
	

	22
	组合式空调箱内风机、电机、表冷器
	例检
	每三月
	

	23
	风道
	防漏检查
	每六个月
	

	24
	送回风阀门、防火阀门
	润滑、清洗
	每六个月
	

	25
	模块机组、新风机组、循环机组
	清洁
	每年
	


★3）检测调试
对手术室尘埃粒子、温度、湿度、风速、换气次数、等级级压、照度、噪声差等主要指标每季度检测一次，并按规范进行维护和调试（此项为公司自检，目的为确保医院手术室相关技术参数达到要求）。
4）过滤器由维护公司购买，维护过程中如果配件自然损坏，500元内配件由维护公司购买，500元以上上报院方，由医院购买。
5）管理服务
对医院手术室的使用提供技术指导和技术支持，建立手术室运行、管理文件档案等。每次维保的所有工作记录应经甲乙双方代表签字确认，双方留档保存。
三、服务方式：技术维护+滤网更换+500元以内配件
包括手术室空调系统、净化系统所有维修、日常维护、保养、各种过滤器、臭氧发生器、各种维修配件的更换及材料（配套气密门系统：包括电动感应门以及气密门、弱电系统、手术室内配套内嵌设备、洗手池，装饰系统）等，日常净化效果监测等全部内容。
维护期限： 三 年。
遂宁市中医院层流设备清单                    
	序号
	和平路制剂室
	型号
	品牌
	单位
	数量
	

	1
	中静压风管式空调器
	GR35W-1R1T2
	美的
	套
	1
	

	2
	[bookmark: _GoBack]屋顶式空调机组
	WFWJR35Z
	盾安
	套
	2
	

	3
	风冷管道式空调机组
	TSA125DR
	天加
	套
	2
	

	和平路眼科手术室

	1
	风管送风式空调机组
	不详
	麦克维尔
	套
	1
	

	天峰街供应室

	1
	风管送风式空调机组
	RFD140W_TS52
	志高
	套
	1
	

	天峰街手术室

	1
	模块化风冷式冷（热）水机组
	TCA201CH
	天加
	套
	3
	

	2
	洁净手术室用空气调节机组
	AAHM4.2H2-2B
	雅士
	套
	4
	

	3
	洁净手术室用空气调节机组
	AAHM6.5H2-11E2
	雅士
	套
	1
	

	4
	洁净手术室用空气调节机组
	AAHM10.5H2-3B
	雅士
	套
	1
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